
Схема подключения новых теплосчетчиков ТЭМ-104(ТЭСМАРТ) 
 
Вот схема подключения для новых теплосчетчиков ТЭМ-104(ТЭСМАРТ). Закорачивать 

неиспользуемые входы термосопротивлений в теплосчетчиках этой модификации необязательно. 
 

 
 
Приведенная ниже схема подключения относится к старой версии теплосчетчика ТЭМ-104. 

В теплосчетчиках этой модификации для правильной работы температурных датчиков 
необходимо обязательно закорачивать входы неиспользуемых термосопротивлений.  

 
 

 
 


